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Beispiel Brandschutznachweis QSS 1: «Neubau Mehrfamilienhaus»

Gebaudeversicherung Bern

1 Allgemeines

1.1

Objektadresse:
Objektname:
Bauherrschaft:
Projektverfasser:
Zustandige Behdrde:

Objekteigenschaften

2 Qualitatssicherung im Brandschutz

Grundlage: BSR 11-15

Massnahmen zur Sicherstellung QS

QSS = Qualitatssicherungsstufe
QS = Qualitatssicherung

Nachweis gemass:

BSR = Brandschutzrichtlinie

Qualitatssicherungsstufe Nutzung:
-QSss1

- BSR 11-15 «Qualitatssicherung im Brandschutz» Ziffer 3.3.1

Qualitatssicherungsstufe Teilbereiche:
- keine

- BSR 11-15 «Qualitatssicherung im Brandschutz» Ziffer 3.4.1

QS-Verantwortlicher Brandschutz:
- ist gleichzeitig Gesamtleiter

- BSR 11-15 «Qualitatssicherung im Brandschutz» Ziffer 5.1.2

- Fachkenntnisse in Projektierung, behdrdlichen Ablaufen und
Brandschutzvorschriften aus diversen Projekten, Weiterbildung CAS-
Brandschutz

Sicherstellung der Qualitatssicherung
Brandschutz:
- Qualitatssicherungskonzept

- Es werden die Projektstrukturen, die Kommunikationsbeziehungen,
die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten aller am Bau Beteiligten
aufgezeigt. Das Qualitatssicherungskonzept liegt dem Brandschutz-
nachweis bei.

3 Brandverhutung und organisatorischer Brandschutz

Grundlage: BSR 12-15

Massnahmen

Umsetzung der Massnahmen gemass:

Organisatorische Massnahmen:
- Freihaltung von Flucht- und Rettungs-
wegen

- Instruktion der am Bau Beteiligten (geméass Qualitatssicherungs-
konzept)

Brandverhiitung auf der Baustelle:
- Brennbares Material

- Alarmierung

- Brandbekampfung

- wird periodisch entfernt

- Merkblatter: Was tun wenn es brennt?

- 1x Handfeuerldscher im Treppenhaus wird durch den Eigentimer
zur Verfugung gestellt

Ort, Datum

Brandschutznachweis




Beispiel Brandschutznachweis QSS 1: «Neubau Mehrfamilienhaus»

Gebaudeversicherung Bern

4 Verwendung von Baustoffen

Grundlage: BSR 14-15

Bauteil

Vorhandene
Brandverhaltensgruppe

RF1 = kein Brandeintrag

RF2 = geringer Brandeintrag
RF3 = zulassiger Brandeintrag
cr = kritisches Verhalten

Nachweis gemass:

VKF = Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen
STP = Stand der Technik Papiere

Bedachung gemass Variante 1

Oberste Schicht Dach

- bekiest -RF 1 - VKF-Merkblatt: Allgemein anerkannte
Bauprodukte

Abdichtung/Unterdach

- Swisspor Bikuplan - RF 2 (cr) - VKF Nr. 18518

Warmedammung

- Swisspor Lambda Roof - RF 2 (cr) - VKF Nr. 15751

Aussenwandbekleidungssystem

Ausserste Schicht

- Aussenputz -RF 1 - VKF-Merkblatt: Allgemein anerkannte
Bauprodukte

Warmedammschicht

- Swisspor EPS 15 mit CH-PIR- - RF 2 (cr) - VKF Nr. 11182 - Ausfiihrung gemass

Brandriegel UB 3.2 STP: Brandschutzmassnahmen fir ver-
putzte Aussenwarmedammung (VAWD)

Fluchtwege

Wand- und Deckenbekleidungen

- Innenputz -RF1 - VKF-Merkblatt: Allgemein anerkannte
Bauprodukte

- Gipsfaserplatten -RF 1 - VKF Nr. 18981

Bodenbelage

- Keramikplatten -RF1 - VKF-Merkblatt: Allgemein anerkannte
Bauprodukte

Innenrdume

Wand- und Deckenbekleidungen

- Holz (Fichte) Decken -RF 3 - VKF-Merkblatt: Allgemein anerkannte
Bauprodukte

- Innenputz (Wande) -RF1 - VKF-Merkblatt: Allgemein anerkannte
Bauprodukte

Bodenbelage

- Parkett versiegelt Eiche -RF 2 - VKF-Merkblatt: Allgemein anerkannte

Bauprodukte

Ort, Datum

Brandschutznachweis




Beispiel Brandschutznachweis QSS 1: «Neubau Mehrfamilienhaus»

Gebaudeversicherung Bern

5 Brandschutzabstdnde

Grundlage: BSR 15-15
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6 Tragwerk und Brandabschnitte

Grundlage: BSR 15-15

Bauteil Vorhandener Feuerwiderstand Nachweis gemass:
R =Tragfahigkeit
E = Raumabschluss
| = Warmedammung
UG | EG | 106 | DG
- Die minimalen Bauteilabmessungen und Be-
wehrungsiberdeckungen von Betonbauteilen
erden gemass SIA 262 eingehalten.
Tragwerk R60 |R60 |R60 |R60 |"croengemass >< eingenatten
- Die minimalen Bauteilabmessungen von Mau-
erwerksbauteilen werden gemass SIA 266 ein-
gehalten.
unter Terrain:
- Die minimalen Bauteilabmessungen und Be-
Brandabschnittsbildende wehrungstberdeckungen von Betonbauteilen
Geschossdecken REI60 | REI60 \REI60 \REI60 werden gemass SIA 262 eingehalten.
Uber Terrain:
- Lignum Dok. 4.1 — Tab. 437-2 Variante B
. . - Die minimalen Bauteilabmessungen von Mau-
Brlgndabschnlttsblldende El 60 El 30 El 30 El 30 erwerksbauteilen werden geméss SIA 266 ein-
Wande
gehalten.
Fluchtwe - Die minimalen Bauteilabmessungen und Be-
. 9 REI 60 |REI 60 |[REI 60 |REI 60 |wehrungsuberdeckungen von Betonbauteilen
vertikal i :
werden gemass SIA 262 eingehalten.
Brandschutzabschlisse | o 5, |g1 30 |g130 |E130 |- VKF-Nr. 15133 (alle Taren gleich)
(Turen, Tore)
Ort, Datum 5/8 Brandschutznachweis




Beispiel Brandschutznachweis QSS 1: «Neubau Mehrfamilienhaus» Gebaudeversicherung Bern

7 Flucht und Rettungswege

Grundlage: BSR 16-15

Bauteil Nachweis gemass:
@
[N
UG = Untergeschoss S S
S
g 0
= E
o QO
> <
Fluchtweglangen
Wohnen:
- in Nutzungseinheit < 35.0 m |- Brandschutzplane
Turen in Fluchtwegen
Alle Fluchttiren gleich:
- Durchgangsbreite >0.90 m |- Ausfiihrungsplane Errichter
- Durchgangshthe >22.00 m |- Ausfiihrungsplane Errichter
- 0ffnen in Fluchtrichtung - - Ausfiihrungsplane Architekt (ausgenommen Wohnungsein-
. . gangstiren & Hauseingangstir)
- Turschliesser bei Turen zum - - Einbaubestatigung Errichter
Treppenhaus aus Raumen im UG
- Hausausgangstire mit Notaus- 1> 0.90 m |- Einbaubestatigung Errichter
gangsverschluss SN EN 179
- Tdren von Kellerraumen ins >0.90 m |- Einbaubestatigung Errichter
Treppenhaus mit Notausgangsver-
schluss SN EN 179
Treppen vertikale Fluchtwege
Alle Fluchttreppen gleich:
- Durchgangsbreite Fluchttreppen |>1.20 m |- Ausfiihrungsplane

8 Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung

Grundlage: BSR 17-15

Bauteil

EG = Erdgeschoss
UG = Untergeschoss

Nachweis gemass:

Vertikale Fluchtwege

Treppenhaus:

- im UG bis ins Freie EG mit si-
cherheitsbeleuchteten Rettungs-
zeichen

- Installationsattest Errichter

Ort, Datum

6/8 Brandschutznachweis




Beispiel Brandschutznachweis QSS 1: «Neubau Mehrfamilienhaus»

Gebaudeversicherung Bern

9 Lo6scheinrichtungen

Grundlage: BSR 18-15

Lage

EG = Erdgeschoss

Nachweis gemass:

Treppenhaus:
- im EG neben dem Ausgang

- 1x Handfeuerléscher, Schaum 61, Brandklasse: A, B mit VKF-Nr.: 24872

10 Warmetechnische Anlagen

Grundlage: BSR 24-15

Angaben

KW = Kilowatt

Nachweis gemass:

VKF = Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
RF 1 = kein Brandbeitrag

E = Raumabschluss

| = Warmedammung

Angaben Heizsystem:

- Gasheizung, elco Thision S 50.2,
max. Leistung: 52.5 KW

- Ture mit Feuerwiderstand

- Brandschutzplane
- Standort im Technikraum (Untergeschoss)
- Brandabschnitt mit Feuerwiderstand El 60
- VKF-Nr. 15133 (nach innen 6ffnend)

Angaben Abgasanlange:

- Abgasanlage
- Verlegt in gemauerten Schacht
- Dachdurchfiihrung

- VKF-Nr. 15017

- VKF-Nr. 16168 (Feuerwiderstand El 60-RF1)

- Sicherheitsabstande gemass der VKF-Anwendungsnummer. Die
brennbaren Bauteile werden im Bereich des Sicherheitsabstandes aus-
geschnitten und der entstandene Hohlraum mit Steinwolle gefullt.

11 Unterschriften

Die Bauherrschaft hat Kenntnis genommen vom Brandschutznachweis und den erforderlichen Brandschutz-

massnahmen.

Ort, Datum Ort, Datum

Bauherr QS-Verantwortlicher

Ort, Datum 718 Brandschutznachweis




Beispiel Brandschutznachweis QSS 1: «Neubau Mehrfamilienhaus» Gebaudeversicherung Bern

12 Die wichtigsten Anderungen bei nachgefiihrten Dokumenten

Die nachfolgende Zusammenfassung soll die wichtigsten Anderungen gegeniiber der Version 1.01 aufzeigen:
e Keine Veranderungen da Version 1.01 die erste Fassung ist.

13 Anhang

Ort, Datum 8/8 Brandschutznachweis



